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 מס' לקוח:                              

 תאריך:                                                                                                

 לכבוד:
 
 
 
 

 הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה 

 
 בדיקת רטיבות 

 
 
 
 
 

 את חוות דעתי המקצועית לעניין    לתת     אני הח"מ נתבקשתי ע"י  
 

  לגבי מבנה, שכתובתו: רטיבותליקויי 
 
 
 

  והתלווה לביקורת הביקור נערך בתאריך  
 
 

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י  
י נותן הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אנ

חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין 
הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא  

הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי  חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. 
 .ך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדוןזו נערכה על ידי על סמ
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 ד              ושם מבצע הביקורת : סטניסלב גול
 1980מקצוע : מהנדס אזרחי )תואר שני( משנת 
 93588,  בעל רישיון מהנדס מס' 1991רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 

   1991בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת  חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים
 השכלה: 

   משנת שני  תואר  בעל  אזרחי  בברית  1980מהנדס  פוליטכני  מכון  בוגר   ,
 המועצות. 

   'מס רישום  תעודת  הנדסה   93588בעל  בענף  ואדריכלים  המהנדסים  בפנקס 
 .  1991אזרחית משנת 

 חית.חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל"  באגודה להנדסה אזר 

 .בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה 
 

    ניסיון תעסוקתי:

 ת אגם שרותי בדק בית. מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחבר     *      

  (.6מפקח בנייה בחברת דרך ארץ )כביש      *     

 בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.  מנהל פרויקטים 

  .קבלן בנייה עצמאי 

  .מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר 
 

 עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה
 

 יהם. לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אל

, על עדכוניו  1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( תש"ל  תקנות התכנון והבנייה .1
 ונספחיו. 

 . 1973 –)דירות( תשל"ג  חוק המכר .2
 על עדכוניו ונספחיו.  1970 –)הל"ת( תש"ל   הוראות למתקני תברואה .3
 על עדכוניו ונספחיו.  1954 –)חוק החשמל( תשי"ד  חוק ותקנות בנושא חשמל  .4

בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.    - בודות בנייהמפרט כללי לע .5
 )הספר הכחול( 

 במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.

 . בהוצאת מכון התקנים הישראלי )מת"י(. תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה .6
 . 1990 –תש"ן  תקנות הג"א .7
 המכר )דירות(.  )דירות(, הקשור לחוק מפרט מכר .8

אגף תכנון  –בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה  – הנחיות לתכנון חניה .9
 תחבורתי.

 הוראות כיבוי אש. .10
 
 
 
 

 כללי הבניה 
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 כללי הבנייה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות: 
 הכולל: 1965 –א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 

 . 1970 –קנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו(, תש"ל .  ת1  
 בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י       
   782/93פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א.         
 פיתוח בע"מ(, נדרש:)פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ו       
 "בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון         

  הסטנדרטים שבחוק התכנון והבנייה והתקנות על פיו".        
 , ועדכונים משנים מאוחרות יותר. 1970 –.  הוראות למתקני תברואה )הל"ת( תש"ל 2  

 תכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו(, נדרש:בתקנות ה 1.21עפ"י סעיף        
 "מתקני תברואה ייבנו ויותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת         

 ". 1964 –ולכללי המים )אביזרים לצרכי בית(, התשכ"ד          
 , הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית   1951ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 

 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.  1990 –)מפרטים לבניית מקלטים( תש"ן     
 ( ונספחי תקנים משנים אחרות.1954ג. חוק החשמל תשי"ד )

 ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים: 
 , נדרש:1974 –.  צו מכר הדירות )טופס של מפרט(, התשל"ד 1  

 ישראלי כאשר יש כזה"."כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן ה       
 ,  1970 –.  עפ"י תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו(, תש"ל 2  

 , מוגדר תקן כ: 1סעיף מס'        
 תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי –תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור  –"תקן"        

 (". I.S.Oלתקינה )       
   782/93מ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. .  עפ"י פסק דין בביה3  

 )פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ(, נדרש:       
 "מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי       
 נים( ובין אםא' לחוק התק 7מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני )ס'        
 לחוק הנ"ל(."  8הוא רשמי )ס'        

 ה.  התאמות למפרט טכני.
 ו.  התאמות לתוכניות אדריכליות.

 ז.  מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים )"הספר הכחול", 
 בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.   -"המפרט הבינמשרדי"(     
 ים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה, אשר חלקן לא זכה  במפרט זה בא    
 להתייחסות הן בתקנים )רשמיים ולא רשמיים(, הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים      
 של מכון התקנים )מפמכ"ים(.    
 מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבנייה וניתן להסתמך בו להגדרה של     

 כללי המקצוע המקובלים בענף.    
 אגף    –בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה   –ח.  התאמות להנחיות לתכנון חניה 

 תכנון תחבורתי.      

 התאמות להוראות כיבוי אש. . ט
 
 

 מבוא 
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 בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל. *   
 
 ולהלן חוות דעתי המפורטת:  דירה  בדקתי את ה       לבקשת       
 

 , הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות. רטיבותליקויי       
 

 *  לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות. 

 

 לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב: 
 
   . מצלמה דיגיטלית. 1
 
 3 .  מד רטיבות דיגיטאלי.2
 
 אדום.  –.  מצלמה תרמית אינפרה 3
 
 
 
 .  בתוספת תאורה חשמלית הקיימת בדירה הנבדקת   קה נעשתה בתנאי תאורה טבעייםהבדי *
 

 ליקויי רטיבות בלבד. *  נבחנו  
 
 
 

     תיאור הבניין : 

    : תיאור הדירה

 

     

 : ערות ה

     הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי  של הנכס לבין הרישומים  -.  חוות1

 יה, טאבו וכו'. ברשויות  השונות כגון  עירי     

     –.  הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת 2
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 ממצאים 

 : י רטיבות.  ליקוי1

 תיאור הליקויים 

 : הקדמה  11.
 

  :נושא הבדיקה  1.11.
 

   .המתוארים להלן תופעת רטיבות אשר מתרחשת בדירה הנדונה במקומות רבים א'.  
 
 

 מטרת הבדיקה:   1.21.
 

 ;איתור מוקדי הרטיבות  א'.
 

 ;ניתוח ממצאים ומסקנות  ב'.
 

 מוקדי הרטיבות(;ואופי של גורמים לרטיבות )בהקשר למיקום  ה שלוקביע ההערכ  ג'.
 

 .נדרשיםהתיקונים הועלות הביצוע של הערכת אופן   ד'.
 
 

 כלים ומכשור לבדיקת רטיבות:  1.31.
 

 ן וויזואלי, והן באמצעות  מכשור לאיתור נושא הרטיבות במבנה הנדון נבדק הן באופ  א'.
 
 :ןהנדו נושא הרטיבות המבנהמכשירים שבאמצעותם נבדק הוצגו הלהלן  ומדידת רטיבות.       
 

 
 מד רטיבות ומצלמה תרמית 

 
 
 
 
 



 ביקורת ליקויי בנייה   lשירותי בדק בית  – אגם
 077-4970498  משרד:

www.agam-group.co.il • office@agam-group.co.il    
 

6 

 

 
 

 (בלבד דוגמא להדמיה תרמית של הרטיבות ) –צילום תרמי 
 
 

 
   הערה: 

 
כחול מסמל בדרך כלל טמפרטורה נמוכה )אזור רטוב או לח(; הצבע ה –לקריאה נכונה של איורים תרמיים 

צילום תרמי אשר    –להן לדוגמא בלבד צורפה תמונה   הצבה האדום מסמל טמפרטורה גבוהה )אזור חם, יבש(.

 נעשה במקום יבש ותקין:

 

 
 

 כך נראה בצילום התרמי משטח יבש  –צילום תרמי 

 (בלבד  )דוגמא לצורך הבנה והשוואה

 

 

 מצב בחדרי הדירה: הור תיא  1.2
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 בחדרים הבאים: חדר שינה הורים, חדר רחצה הורים, שני חדרי שינה ילדים וממ"ד באופן   1.2.1

 
 כללי נמצאו הדברים הבאים:          

 
 א'.  השחרת קירות החיצוניים וקירות הפנימיים הסמוכים לקירות החיצוניים;           

 
 ר חמור בהתקרבות לקירות החיצוניים(;ב'.  השחרת תקרות )יות          

 
 ג'.  קטעים ונקודות רבות שחורים בקירות החיצוניים, בקירות הסמוכים לחיצוניים ובתקרות          

 
 בסמוך לקירות החיצוניים.                

  
   , ובניגוד לחדרים אחרים, השחרהד'.  יש לציין שבחדר שינה הורים ובחדר רחצה הורים         

 
 . ברוב משטחי התקרות הכללית, קטעים  ונקודות שחורים נמצאו               

 
 כמו כן יש לציין שבשני החדרים הנ"ל המצב המתואר הוא חמור ביותר, עד כדי כך                 

 
 שהדיירים לא מתגוררים בחדרים הנ"ל ולא משתמשים בהם כלל.               

 
 בנוסף למצב המתואר נמצאו סימני רטיבות ברורים על פני הרובה של  בחדר רחצה הורים   1.2.2

 
 ריצוף החדר. יתרה מכך לטענת הבעלים מתרחשת חדירת רטיבות לתקרה של חדר הרחצה            

 
 של השכנים אשר דירתם נמצאת בבניין מתחת לדירה הנדונה.          

 
 
 
 

 בדיקות:   1.3
 

 עו תמד רטיבות ומצלמה תרמית.החדרים הנ"ל נבדקו באמצ  1.3.1
 

 בכל המקומות שנבדקו באמצעות מד רטיבות התקבלו קריאות תקינות, כלומר   1.3.2
 

 למרות המרא החמור ביותר משטחי התקרות והקירות היו יבשים בפועל.            
 

 ם( בצילומים הטרמיים כן נראו לעין סימנים הדומים לסימני רטיבות, אך הם )הצילומי  1.3.3
 

 בפועל הצביעו על הקטעים ומקומות בקירות ותקרות בהם נמדדה טמפרטורה נמוכה יותר           
 

 מאשר בשאר התקרות והקירות.           
 

 הנ"ל )מד רטיבות ומצלמה   שני המכשיריםברצפה ותחתית הקירות בחדר רחצה הורים   1.3.4
 

 רטיבות חמורה. וזאת בנוסף לסימני רטיבות   תרמית( באופן חד משמעי העידו על קיום           
 

 הצטברויות סידן וכדומה על פני הרובה לאחר עליית רטיבות קפילארית   –ברורים לוודאי            
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 מתשתית לריצוף, העברת הרטיבות דרך הרובה והתייבשותה הרטיבות על פני הרובה.             
 
 

 מסקנות:   1.4
 

 צאות הבדיקות היה ניתן להסיק מסקנות חד משמעיות וסופיות: עפ"י הממצאים ותו  1.4.1
 

 בכלל  א'.  בחדרי הדירה המתוארים קודם מתרחשת תופעת עיבוי מים, והיא חמורה במיוחד
 

 החדרים, וחמורה בצורה מופרזת ולא מתקבלת על הדעת בחדר שינה הורים וחדר רחצה         
 

 ראה בסעיף הבא "ניתוח דברים". . תיאור הגורמים לתופעה זאת הורים       
 

 רחצה הורים מתרחשת רטיבות אמתית, אשר נגרמה ע"י   הקירות בחדרב'.  ברצפה ותחתית 
 

 הגורמים הבאים:       
 

 *  ליקוים במערכת האינסטלציה, אשר גורמים לחדירה והצטברות מים בתשתית לריצוף        
 

 בכמויות גדולות ומוגזמות.          
 

 ליקוים במערכת איטום הרצפה, אשר גורמים כבר לחדירת רטיבות לדירת השכנים  *      
 

 ולמיטב ידיעתי עוד מעט עתידים לגרום לחדירת רטיבות לחדר שינה הורים. מלמטה         
 
 

 ניתוח דברים:   1.5
 

 הגורמים לתופעת עיבוי המים הם:  1.5.1
 

 ניין החיצוניים, וזאת בהקשר לבידוד התרמי שלהם, א'.  תכנון לקוי או /ו ביצוע שגוי של קירות הב
 

 אשר עפ"י הממצאים והשלכות לא תקין לחלוטין.        
 

 . בדיוק בשל כך 1ב'.  כנ"ל בתקרות הדירה אשר נמצאות מתחת למרפסת השכנים מקומה מס' 
 

 הורים.  המצב החמור ביותר נמצא בחדר שינה הורים וחדר רחצה      
 

 חש בגלל בידוד התרמי לקוי סוג הזכוכית בחלונות החדרים מחמיר את הבעיה. ג'.  על רקע המתר
 
 

 שמשות החלונות עשויות מזכוכית רגילה חד שכבתית, אשר בעצמה נושאת בידוד תרמי נמוך        
 

 מאוד. בשל כך על פני הזכוכית ייצור המים הוא עוצמתי עד כדי כך שהמים יורדים לרצפה       
 

 ים על פניה בצורה של שלוליות.ומצטבר       
 
 

 עפ"י הממצאים הדרך היחידה לפתירת הבעיה החמורה ביותר שנוצרה בחדרי הדירה בגלל   1.5.2
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 אי תקינות של בידוד התרמי בקירות החיצוניים ובתקרות, היא הגדלת בידוד התרמי בקירות              
 

 ותקרות.            
 

 דרכי הפעולה:   1.6
 

 רות החיצוניים בחדר שינה הורים, בחדר רחצה הורים, בשני חדרי שינה ילדים  בקי  1.6.1
 

 קירות חיצוניים( יש להגדיל בידוד התרמי. ניתן לבצע זאת בשתי השיטות 2ובממ"ד )           
 

 הבאות:           
 

 ס"מ.  5-6-א'.  ביצוע טיח תרמי בעל עובי השכבה לא פחות מ            
 

 כולל שכבת הבידוד ע"י פוליסטירן )קלקר( או צמר סלעים או ש"ע..  ביצוע חיפוי גבס ב'           
 

 השיטה ב' מועדפת, וזאת בשל ביצוע "יבש" ולא מלכלך, מהירות העבודה, עלות העבודה  1.6.2
 

 ובסופו הדבר איכות ותועלת גבוהים יותר.          
 

 לצורך ביצוע החיפוי הנ"ל יש לבצע:   1.6.3
 

 לפרק שיפולי הריצוף בקירות החיצוניים;   א'.
 

 ב'.  לבצע טיפול בקירות באמצעות חומרים כימיים להסרת כתמים ועובש;
 

 ג'.  לייצר מחסום לאדי מים באמצעות פריסת רצועות של הניילון בעל עובי מתאים, ע לכל משטחי  
 

 הקירות.       
 

 או ניצבים.ד'.  לבצע קונסטרוקציית מתכת לחיפוי הגבס, אומגות  
 

 ה'.  להרכיב שכבת בידוד התרמי, שני צול לפחות.
 

 מסוג עמיד מים בלבד )גבס ירוק(.ו'.  להרכיב לוחות הגבס, 
 

 ז'.  לבצע תיקוני גמר בתפרים בין הלוחות, להרכיב שיפולי ריצוף, להכין לצביעה ולצבוע כנדרש.
 

 ם ובחדר רחצה הורים.אותה עבודה בדיוק יש לבצע בתקרות בחדר שינה הורי  1.6.4
 

 בחדר רחצה הורים ניתן לבצע חיפוי הגבס על חיפוי הקרמי. לאחר מכן יש לבצע חיפוי    1.6.5
 

 הקרמי חדש על פני הגבס.           
 

 בממ"ד יש לבצע חיפוי הגבס לפי הנחיות של הג"א.  1.6.6
 

 דו שכבתית. –דודית בחלונות של החדרים יש להחליף זכוכית חד שכבתית לזכוכית בי  1.6.7
 

 כולל שינוים במסגרות  האלומיניום, במידה ויהיה צורך לכך.כולל בחלון בחדר רחצה הורים.           
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 :הערה
 

 הן שכבת הטיח תרמי, והן שבבת החיפוי גבס מקטינים את גודל החדרים בפרט וגודל הדירה  
 

 ב כך יש לזמן לדירה שמאי  בכללי באופן משמעותי, ויגרמו לירידת ערך הדירה )הנכס(.עק
 

 נדל"ן או מקרקעין מוסמך לחישוב ירידת הערך וחישוב פיצוי כספי.
 

 
 

 לדוגמא
 
 
 
 
 
 
 

 בנוסף לנאמר קודם יש לבצע: הורים בחדר רחצה   1.6.8
 

 א'.  לפרק את כלים הסניטריים;
 

 ב'.  לפרק את רצפת החדר באופן מלא;
 

 יה.ג'.  לאתר לתקן ליקוים במערכת האינסטלצ
 

 ד'.  לאטום את רצפת הבטון ואת תחתית הקירות מחדש. 
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 ימים לפחות. 3ה'.  לבדוק תקינות של איטום החדש באמצעות הצפת מים תוך 

 
 ו'.  אחרי קבלת תוצאות חיוביות בלבד של בדיקת ההצפה יש להחזיר את מצב והחדר לקדמותו:

 
 , לבצע תיקוני גמר סופיים.לרצף, להשלים חיפוי קירות, להרכיב כלים סניטריים     

 
 , יש להחליף את  בחיפוי הקירותז'.  במידה ולא תמצא קרמיקה התואמת במלאו את הקיימת 

 
 החיפוי הנ"ל באופן מלא.      

 
 
 

   ₪ 60,000 -עלות התיקונים: כ   1.7
 

 לא כולל ירידת הערךהערה: 
 

              
 
 
 
 
 
 

 להלן נספח תמונות:
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עקב המצב החמור ביותר החדר אינו . 2 שינה הורים  <<<  חדר. 1

 בשימוש

  
 כנ"ל בפינת הקירות . 4 סימני עיבוי מים בקיר . 3

  
 כנ"ל בתקרה . 6 כנ"ל בפינת הקירות . 5

  
 כנ"ל בתקרה. 8 כנ"ל בתקרה. 7

  
 כנ"ל בתקרה. 10 כנ"ל בתקרה. 9

  
 הכנ"ל בתקר . 12 כנ"ל בתקרה. 11
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 זכוכית בחלון הינה חד שכבתית . 14 כנ"ל מתחת לחלון. 13

  
 קריאה תקינה . 16 קריאה תקינה . 15

 

 

 הדמיה תרמית  . 18 בדיקה באמצעות מצלמה תרמית < .  17
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 הדמיה תרמית  . 20 בדיקה באמצעות מצלמה תרמית <   . 19

 

 

 מיה תרמית הד . 22 בדיקה באמצעות מצלמה תרמית <   . 21

 

 

 הדמיה תרמית    . 24 בדיקה באמצעות מצלמה תרמית <   . 23



 ביקורת ליקויי בנייה   lשירותי בדק בית  – אגם
 077-4970498  משרד:

www.agam-group.co.il • office@agam-group.co.il    
 

15 

 

 

 

  
מרפסת שכנים מעל חדר הורים ומקלחת . 25

 הורים 
 המרפסת השייכת לדירה הנבדקת . 26

  
 <<< כנ"ל. 28 <  , ביחס לחדר הוריםחדר שינה ילדים.  27

  

 כנ"ל  . 30 עיבוי מים. 29
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 חדר שינה ילדים, ביחס לחדר הורים.  32 מתחת לחלוןכנ"ל . 31

  
 עיבוי מים. 34 חדר שינה <<< .  33

  
 ממ"ד <<< . 36 כנ"ל . 35
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 כנ"ל . 38 כנ"ל . 37

  
   2קיר החיצוני מס' . 40 כנ"ל . 39

  
מרפסת שירות, ממנו רואים קיר החיצוני  . 41

 השני 
  קיר הממ"ד. 42
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 רטיבות ברצפה. 44 דר רחצה הורים <<<ח.  43

  
 עיבוי מים. 46 כנ"ל . 45

  
 כנ"ל  . 48 כנ"ל . 47
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 אומדן עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת       

 ₪   60,000   -₪(                                                         כ –סה"כ עלויות ) ב 

 ₪   6,000                                                            (    10פיקוח הנדסי )% 

 ₪   11,220(                                                                       17.0מע"מ )% 

 

 ₪    77,220  -כ                            ₪ (  -סה"כ כולל מע"מ )ב

 

 

 :  ותהער

 . סופי לאא'.   

 לא כולל ירידת הערך    ב'.

 

 

 

 

 הערות כלליות: 

 המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.  .1

 חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.  .2

ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים   .3

 בחוות דעת זו. 

 המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.   .4

יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל   .5

מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין  

 קבלן לקבלן.  

 ת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה. חוות דעת זו אינה כולל .6

 . המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת. 7      
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 במקביל )לא סופי( .    עבודה  ימי 8 -לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ.  8  

        
 מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע  . אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות 9  

 
 תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.          

 
 . אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן  10      

 
 מוטלת מלוא  האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.             

 
 
 

 ---את סוף חוות דעתי וז ---
 

 

 הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.
 
 

 חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.
 
 

 לראייה באתי על החתום ביום 
 
 
 
 
 
 
 

 

 93588ס סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנד                                                         

 

 


